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Опросный лист на блочные комплектные распределительные подстанции (БКРП)
СОГЛАСОВАНО:

ГИП_______________ТК «НИПОМ»

                      департамент
______________/_________________

              подпись                                   Ф.И.О.

	Данные проекта

	Заказчик
	
	Исполнитель
	

	Проектная организация
	
	Телефон
	

	Телефон
	
	Факс/эл. почта
	

	Факс/эл. почта
	
	Дата
	

	Объект
	

	Проект
	

	Позиция оборудования

	Условное обозначение
	

	Общие данные

	Установка и исполнение
	□ наружная

	
	□ блочно-модульное в металлической оболочке
	□ блочно-модульное в бетонной оболочке

	
	(для заказа блочно-модульного здания использовать свой опросный лист)

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, 
ГОСТ 15543.1-89
	□ У1
	□ УХЛ1
	□ ХЛ1

	Верхняя и нижняя границы температуры окружающей среды
	от ____________ ºС до ____________ºС

	Относительная влажность окружающего воздуха, не более
	
 % при температуре 
 ºС

	Усложненные условия эксплуатации
	□ отсутствуют
	□ сейсмостойкость
баллов на отметке
м
	□ иное (указать полностью)

	Высота установки над уровнем моря
	□ ≤ 1000 м
	□ иная
м

	Степень защиты IP

	Степень защиты оболочки
	□ IP23 (по умолчанию)
	□ IP34 (по специальному заказу)

	Внешние присоединения

	Ввод
	□ воздушный

	
	□ кабельный
	□ снизу

	
	
	□ сверху

	Вывод
	□ кабельный
	□ снизу

	
	
	□ сверху

	Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)

	Тип ячейки
	□ КСО
	□ КРУ
	□ иное


(указать наименование, тип 
и фирму/завод-изготовитель)

	
	□ КРУЭ серии 8DJH
	□ КРУЭ NXPLUS C
	

	Микропроцессорная защита
	□ нет
	□ да 


(указать тип блока микропроцессорной защиты)

	Номер схемы ячеек
	(согласно технической информации завода-изготовителя РУВН)

	Номинальное напряжение ВН, кВ
	□ 6 кВ
	□ 10 кВ
	□ иное
кВ

	Степень защиты IP
	От внутреннего помещения
	От кабельного пола

	
	
	

	Обогрев электрошкафов
	□ нет
	□ да

	Система сборных шин

	Номинальный ток In
	□ 630 А
	□ 1000 А
	□ 1250 А
	□ иное
А

	Ток термической стойкости Icw, 1 с, не менее
	□ 20 кA
	□ иное
 кА

	Ток электродинамической стойкости Ipk, не менее
	□ 51 кA
	□ иное
 кА

	Измерение (см. ОЛ на РУВН)

	Коммуникация с верхним уровнем

	
	Перечень сигналов, передаваемых в АСУЭ
	Тип сигнала

	
	
	цифровой
	дискретный 
(«сухой» контакт)

	Телеуправление (ТУ)

	Высоковольтные ячейки
	Выключатель «отключить»
	□
	□

	
	Выключатель «включить»
	□
	□

	
	Квитирование аварийной и предупредительной сигнализации (RESET)
	□
	□

	
	Сброс
	□
	□

	
	Передача записи осциллограмм
	□
	□

	Ячейки «Вводного выключателя»
	Длительную защиту ввести
	□
	□

	
	Длительную защиту вывести
	□
	□

	
	Ввести логическую защиту
	□
	□

	Ячейки «Секционного выключателя (СВ)»
	Устройство АВР ввести
	□
	□

	
	Устройство АВР вывести
	□
	□

	Ячейки «Линия с логической защитой (ЛЗ)»
	АПВ ввести
	□
	□

	
	АПВ вывести
	□
	□

	
	ЧАПВ ввести
	□
	□

	
	ЧАПВ вывести
	□
	□

	Ячейки «Линия»
	АПВ ввести
	□
	□

	
	АПВ вывести
	□
	□

	
	ЧАПВ ввести
	□
	□

	
	ЧАПВ вывести
	□
	□


	Телесигнализация (ТС)

	Высоковольтные ячейки
	Выключатель включен
	□
	□

	
	Выключатель отключен
	□
	□

	
	Сигнал аварийного отключения
	□
	□

	
	Выключатель вкачен
	□
	□

	
	Выключатель выкачен
	□
	□

	
	Заземляющий разъединитель включен
	□
	□

	
	Заземляющий разъединитель отключен
	□
	□

	
	Трансформатор напряжения выкачен
(только для ячеек с выкатным трансформатором напряжения)
	□
	□

	
	Неисправность цепей управления
	□
	□

	
	Неисполнение команды управления выключателем
	□
	□

	
	Несоответствие положения выключателя последней команде телеуправления
	□
	□

	
	Сигнал «Вызов» (МПРЗА не квитирован после устранения неисправности)
	□
	□

	
	Низкое давление элегаза в выключателе
	□
	□

	
	Разрешение телеуправления
	□
	□

	
	Запрет телерегулировки
	□
	□

	
	Обобщенный сигнал неисправности
	□
	□

	
	Срабатывание клапанов дуговой защиты
	□
	□

	
	Срабатывание УРОВ
	□
	□

	
	Неисправность цепи включения
	□
	□

	
	Неисправность трансформатора тока
	□
	□

	
	Снижение напряжения питания
	□
	□

	
	Батарея МПРЗА разряжена
	□
	□

	
	Контроль неисправности цепи включения введен
	□
	□

	Ячейки «Вводного выключателя»
	Запрет включения выключателя по телеуправлению
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ 1 ступени
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ 2 ступени
	□
	□

	
	Срабатывание ускорения МТЗ при включении выключателя
	□
	□

	
	Перегрузка
	□
	□

	
	Срабатывание направленной в линию МТЗ
	□
	□

	
	Срабатывание направленной к шинам  МТЗ
	□
	□

	
	Срабатывание делительной защиты по частоте F>
	□
	□

	
	Срабатывание логической защиты линии
	□
	□

	
	Отключение от ДЗШ, ДГЗ, УРОВ
	□
	□

	
	Отключение от защит трансформатора
	□
	□

	
	Внешнее отключение с запретом АВР
	□
	□

	
	Внешнее отключение без запрета АВР
	□
	□

	
	Отключение от АВР
	□
	□

	
	Автоматическое восстановление нормального режима
	□
	□

	
	Обратное направление вращения фаз
	□
	□

	
	Неисправность трансформатора
	□
	□

	
	Автоматический выключатель ТН отключен
	□
	□

	
	Срабатывание делительной защиты по напряжению обратной последовательности
	□
	□

	
	Делительная защита введена
	□
	□

	
	Делительная защита выведена
	□
	□

	
	Логическая защита линии введена
	□
	□

	
	Срабатывание делительной защиты по частоте F<
	□
	□

	
	Срабатывание делительной защиты по напряжению
	□
	□

	Ячейки «Секционного выключателя (СВ)»


	Запрет включения выключателя по телеуправлению
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ
	□
	□

	
	Срабатывание ускорения МТЗ при включении выключателя
	□
	□

	
	Отключение от 1 ступени МТЗ ввода
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ «мертвой» зоны
	□
	□

	
	Отключение от ДЗШ, ДГЗ, УРОВ
	□
	□

	
	Внешнее отключение 2
	□
	□

	
	Внешнее отключение 1
	□
	□

	
	Устройство АВР включено
	□
	□

	
	Устройство АВР отключено
	□
	□

	
	Отключение при автоматическом восстановлении нормального режима
	□
	□

	
	Обратное направление вращения фаз
	□
	□

	
	Срабатывание АВР
	□
	□

	
	Автоматическое восстановление нормального режима введено
	□
	□

	
	АВР выполнено только для режима питания от ЭС
	□
	□

	Ячейки «Линия с логической защитой (ЛЗ)»

	Срабатывание токовой отсечки
	□
	□

	
	Срабатывание логической защиты линии
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ
	□
	□

	
	Срабатывание ускорения МТЗ при включении выключателя
	□
	□

	
	Перегрузка
	□
	□

	
	Срабатывание защиты от однофазных замыканий на землю
	□
	□

	
	Срабатывание направленной защиты от однофазных замыканий
	□
	□

	
	Отключение защитой минимального напряжения
	□
	□

	
	Отключение от АЧР
	□
	□

	
	Внешнее отключение
	□
	□

	
	Запрет 2-го цикла АПВ при ОЗЗ на линии
	□
	□

	
	Срабатывание частотного АПВ
	□
	□

	
	Обратное направление вращения фаз
	□
	□

	
	АПВ введено
	□
	□

	
	Готовность АПВ
	□
	□

	
	Неуспешное АПВ
	□
	□

	
	Успешное АПВ
	□
	□

	
	Срабатывание 1-го цикла АПВ
	□
	□

	
	Срабатывание 2-го цикла АПВ
	□
	□

	
	Включено от АПВ
	□
	□

	
	ЧАПВ введено
	□
	□

	Ячейки «Линия»
	Срабатывание токовой отсечки
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ 1 ступени
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ 2 ступени
	□
	□

	
	Срабатывание ускорения МТЗ при включении выключателя
	□
	□

	
	Перегрузка
	□
	□

	
	Срабатывание защиты от однофазных замыканий на землю
	□
	□

	
	Отключение защитой минимального напряжения
	□
	□

	
	Отключение от АЧР
	□
	□

	
	Внешнее отключение
	□
	□

	
	Запрет 2-го цикла АПВ при ОЗЗ на линии
	□
	□

	
	Срабатывание частотного АПВ
	□
	□

	
	Блокировка АПВ
	□
	□

	
	Обратное направление вращения фаз
	□
	□

	
	АПВ введено
	□
	□

	
	Готовность АПВ
	□
	□

	
	Неуспешное АПВ
	□
	□

	
	Успешное АПВ
	□
	□

	
	Срабатывание 1-го цикла АПВ
	□
	□

	
	Срабатывание 2-го цикла АПВ
	□
	□

	
	Включено от АПВ
	□
	□

	
	ЧАПВ введено
	□
	□

	Ячейки «Шинный ТН»
	Земля в сети 6-10 кВ
	□
	□

	
	Срабатывание АЧР 1 очередь
	□
	□

	
	Срабатывание АЧР 2 очередь
	□
	□

	
	Автоматика быстрой разгрузки отключена
	□
	□

	
	Сработала автоматика быстрой разгрузки
	□
	□

	
	Срабатывание защиты минимального напряжения 
1 ступени
	□
	□

	
	Срабатывание защиты минимального напряжения 
2 ступени
	□
	□

	
	Сигнализация обрыва фаз питающей ЛЭП
	□
	□

	
	Срабатывание пускового органа АВР по напряжению
	□
	□

	
	Срабатывание защиты от феррорезонанса
	□
	□

	
	Подхват действия ЗМН до U>0,8 введен
	□
	□

	
	Пуск АВР при обрыве фаз введен
	□
	□

	
	Обратное направление вращения фаз
	□
	□

	
	Самоподхват ДГЗ не снят
	□
	□

	
	Неисправность трансформатора
	□
	□

	
	Неисправность цепей напряжения нулевой последовательности
	□
	□

	
	Срабатывание пускового органа АВР при обрыве фаз
	□
	□

	
	Повышение напряжения питания
	□
	□

	
	Автоматический выключатель ТН отключен
	□
	□

	
	Переключатель АЧР включен
	□
	□

	Ячейки «ТЗН»
	Срабатывание токовой отсечки
	□
	□

	
	Срабатывание МТЗ
	□
	□

	
	Срабатывание защиты от однофазных замыканий на землю (отключение выключателя 1)
	□
	□

	
	Срабатывание защиты от однофазных замыканий на землю (отключение выключателя 2)
	□
	□

	
	Срабатывание 1 ступени защиты от однофазных замыканий на землю
	□
	□

	
	Срабатывание 2 ступени защиты от однофазных замыканий на землю
	□
	□

	
	Переключатель «Автоматика» включен
	□
	□

	
	Срабатывание автоматики ТЗН
	□
	□

	
	Параллельная работа ТЗН
	□
	□

	
	Обратное направление вращения фаз
	□
	□


	Телеизмерение (ТИ)

	Высоковольтные ячейки
	Ток фаз А, В, С
	□
	

	
	Активная мощность
	□
	

	
	Реактивная мощность
	□
	

	
	Счетчик отключений междуфазных к.з.
	□
	

	
	Максиметр активной, реактивной мощности
	□
	

	
	Максиметр тока фаз А, В, С
	□
	

	
	Ток отключения фаз А, В, С
	□
	

	
	Среднее значение тока фаз А, В, С
	□
	

	
	Ток нулевой последовательности
	□
	

	
	Напряжение нулевой последовательности
	□
	

	
	Напряжение прямой последовательности
	□
	

	
	Напряжение обратной последовательности
	□
	

	Ячейки «Вводного выключателя»
	Направление мощности
	□
	

	
	Напряжение UAB, UAC, UBC
	□
	

	
	Частота
	□
	

	Ячейки «Секционного выключателя (СВ)»
	Направление мощности
	□
	

	
	Напряжение секция I: UAB, UAC, UBC
	□
	

	
	Напряжение секция II: UAB, UAC, UBC
	□
	

	
	Частота
	□
	

	Интерфейс
	□ RS-485
	□ 100 BASE-T
	□ оптический одномодовый

	
	□ оптический многомодовый
	тип разъема
 (указать при необходимости)

	Протокол
	□ Profibus
	□ Profinet
	□ Modbus

	
	□ S7-Connection
	□ МЭК 60870
	□ МЭК 61850

	Маркировка / Надписи

	Маркировка /Надписи (на двери)
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Исполнение
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное 
(указать требования)

	Упаковка

	Упаковка
	□ по документации завода-изготовителя
	□ иное


	Габаритные размеры

	Ширина, мм, не более
	

	Глубина, мм, не более
	

	Высота, мм, не более
	

	Дополнительные принадлежности и ЗИП
	Заказ
	Количество

	(Профили, крепежные детали, подъемные приспособления (рым-болты, подъемные кольца и т.д.), необходимые для транспортирования, сборки и установки на место эксплуатации входят в поставку)

	Комплект средств индивидуальной защиты
	□
	

	Ремонтный комплект
	□
	

	Подъемный стол
	□
	

	Транспортная тележка
	□
	

	Дополнительный комплект ЗИП (состав по требованию заказчика)
	□
	

	Особые отметки

	(при необходимости указать технические требования, не вошедшие в опросный лист)

	* Блокировка секций шин при аварийном отключении любого ВВ или СВ; Аварийная температура трансформатора; Аварийное отключение коммутационного аппарата ячейки ВН.

	Услуги ОАО «НИПОМ»

	Предпроектное обследование
	□ да     
	□ нет

	Проект
	□ да     
	□ нет

	Демонтаж старого оборудования
	□ да     
	□ нет

	Монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Шеф-монтаж нового оборудования
	□ да     
	□ нет

	Пуско-наладочные работы
	□ да     
	□ нет


	V
	–да
	
	–нет


Приложения к опросному листу (обязательные):
№1. Однолинейная схема с видами защит;

№2. План расположения шкафов с габаритными размерами строительной части;

№3. Спецификация на заказ счетчиков (при необходимости);

№4. Опросный лист для заказа модульного здания (при необходимости);

№5. Опросный лист на ячейки РУВН (при необходимости);
№6. Топографический план местности (при необходимости);

№7. Проект фундамента (при необходимости).
Опросный лист заполнил: ______________________________  ______________________  ___________________________

                                                                          должность                                             подпись                                             Ф.И.О.

Контакты (тел., факс, e-mail и т.д.) _________________________________________________________________________


